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UWAGA: Wszelkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym źródle zasilania!

AURATON 8000
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1 2 3 4 5 6 7 8 230VAC

Przyłącze 
pompy C.O.

Przyłącze 
zasilania

230V 50HZ

Przyłącze pompy 
cyrkulacyjnej 

w układzie C.W.U.

Styki 
bezpotencjałowe 

przekaźnika

Przyłącza stref 
grzewczych (głowic)

AURATON 8000
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Bezprzewodowe regulatory temperatury  (max. 8 szt.)AURATON
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